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Prüfung von Relais als umschlossene Schalteinrichtungen 
- Ihre Anfrage mit E-Mail vom 20.11.09 
- Unser Bericht IB-08-8-100 
 

Sehr geehrter Herr Christensen,  

die Relais Typ RT314012 (Kunden-Typbezeichnung RT930068) und K1AK028T wurden von 
uns als umschlossene Schalteinrichtung nach IEC/EN 60079-15:2005, Abschnitt 33.4 ge-
prüft, die Ergebnisse sind im Bericht IB-08-8-100 vom 09.02.2009 festgehalten.  
Durch die Hersteller Tyco Electronics Austria GmbH bzw. Fujitsu Component Limited (Ja-
pan) wurden Bestätigungen vorgelegt, dass die geprüften Relais konstruktiv mit den in der 
jeweiligen Bestätigung genannten Typen übereinstimmen. 
Die Prüfergebnisse lassen sich somit auch auf die Typen RT33L028 (RT930024), 
RT33L024 (RT930069) und RT33L012 (RT930070) bzw. FTR-K1AK(...)T, FTR-K1AK(...)E, 
FTR-K1AK(...)T-QE und FTR-K1AK(...)T-LP übertragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen      

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Dipl.-Ing. [FH] Hille) 
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Test of Relays as enclosed-break devices 
- Your enquiry with e-mail of 20.11.09 
- Our report IB-08-8-100 
 

Dear Mr. Christensen,  

The Relays type RT314012 (customer type designation RT930068) and K1AK028T were 
tested from us as enclosed-break device according to IEC/EN 60079-15:2005, Paragraph 
33.4. The results are explained in the report IB-08-8-100 of 09.02.2009.  
The manufacturer Tyco Electronics Austria GmbH respectively Fujitsu Component Limited 
(Japan) submitted confirmations that the tested Relays comply constructively with the types 
mentioned in the respective confirmation. 
Consequently, the test results can be transferred also to the types RT33L028 (RT930024), 
RT33L024 (RT930069) and RT33L012 (RT930070) respectively FTR-K1AK(...)T, FTR-
K1AK(...)E, FTR-K1AK(...)T-QE and FTR-K1AK(...)T-LP. 
 
Yours sincerely     

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik 
 
By Order 
 
 
 
(Dipl.-Ing. [FH] Hille) 
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